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1. Eau pluviale 
 
 

Coordonnées de l’installation LMA Château-Thierry 

 

Prélèvement effectué par Bureau Veritas Préleveur Grégoire BIGOT 

Référence et localisation du point 
Regard rejet global eau pluviale au niveau de la 

barrière d’entrée 

Cofrac 
Date et 
Heure 

Température 
(°C) 

Modalités de prélèvement Aspect de l’eau 

 
Le 15/09/2016 

à 11h50 
22,1 

Instantané (échantillon unique) Limpide 

Etat du point Odeur 

Point propre Sans Odeur 

Type d’exutoire final  

Milieu Naturel 

 
Référence du thermomètre utilisé : CB872-503. Date du dernier contrôle métrologique : 02/2016. 

1. SYNTHESE ET RESULTATS DE LA MISSION 
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Résultats d’analyses des eaux pluviales du point « Regard rejet global eau pluviale au niveau de la barrière d’entrée » : 
 
 

Paramètres Unités Valeurs Limites Valeurs Conformité 

Température 
(1)

 °C 30 22,1 Conforme 

pH
(2)

 sans 5,5 8,5 7,1 Conforme 

DCO
(2) 

mg/l 50 113 Non Conforme 

DBO5
(2)

 mg/l 15 12 Conforme 

MES
(2) 

mg/l 30 18 Conforme 

Couleur apparente
(2)

 mg/l -- 200 Conforme 

Couleur vraie
(2)

 mg/l -- 90 Conforme 

Indice Hydrocarbure
 (2) 

mg/l 5 0,7 Conforme 

 
(1) Mesures réalisées in situ par nos soins. Il n’est pas tenu compte des incertitudes de mesures pour donner 
l’avis sur la conformité. 
(2) Analyses sous traitées. 
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N°éch. Commentaires sur les conditions particulières lors de la mission 

1 
Ecart par rapport à l’offre n°003871/160719-0571 Rév.0, un seul point de mesure de rejet d’eau 
pluviale identifié par le client, lors de notre visite du 15/09/2016. 

 

2. DEROGATION AUX DOCUMENTS DE REFERENCE 
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3. TEXTES DE REFERENCE  

 
 FD T90-523-2 : Guide de prélèvement pour le suivi des eaux dans l’environnement – Prélèvements d'eaux 

résiduaires 
 

 ISO 5667 - Échantillonnage  - Partie 1 : Lignes directrices  pour  la conception des programmes et des 
techniques d'échantillonnage 

 
 ISO 5667 - Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des 

échantillons d'eau  
 

 Arrêté préfectoral n°6091 du 28/10/2015 relatif à la régularisation administrative et à l’extension des 
activités exercées par la société LMA Packaging à Château-Thierry 
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ANNEXE 

 
 

ANNEXE - RESULTATS DU LABORATOIRE 

Cette annexe comporte 2 pages non numérotées 
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