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Efficlence Conception lngénlerl-e

Dossier de demande d’Enregistrement

Construction d’'une usine de teillage de lin et de batiment de stockage
ZAC d'activités du Griffon - 02 000 LAON

Annexe 11 Schéma de localisation de I'implantation et volumes des moyens de luttes contre
l'incendie
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Poteau incendie Public
240m3 de disponible sur Pl de
capacité 460m3 (230m3/h x 2h)
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