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Ø315 PVC CR8 EP 3.5%-->

Ø400 PVC CR8 EP 1.9%-->
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Grille 3
T :92.68
Fe :92.18
Prof :0.50m

Avaloir 1
T :95.21
Fe :93.49
Prof :1.72m

Avaloir 2
T :94.08
Fe :92.85
Prof :1.23m

RV 1000 7
T :93.83
Fe :91.34
Prof :2.49m

Ø250 PP SN16 1.0%<--
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Grille 3 70X70
T :93.36
Fe :92.16
Prof :1.20m

Grille 2 70X70
T :93.86
Fe :92.66
Prof :1.20m

Grille 1 70X70
T :94.27
Fe :93.07
Prof :1.20m

Ø160 PVC CR8 EP 1.4%
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Drain 4
T :94.20
Fe :93.10
Prof :1.10m

Drain 5
T :94.54
Fe :92.97
Prof :1.57m
Regard 1X1m
+Vanne
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Z : 97.44

Z : 97.28
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Regard 2.40X1.90
T: 92.94
ø250 PP Fe: 91.90
ø200 PP Fe: 91.65
ø400 PVC Fe: 91.45

Separateur hydrocarbure

ø400 Fe: 92.04
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Regard ø1000 composer:
- 1 Cone ø200/100
- 1 té
- 1coude
Fe ø200 : 91.43

Cuve de 3m3
Dim. : 2.16X2.16 Ht: 4.92
Fe du fond de la cuve: 89.28

Regard 30X30
T: 94.20
Fe: 91.48
P: 2.72

ø400 Fe: 91.09

Batiment
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Reseaux divers:
-Alimentation AEP: ø25 Pehd
-Alimentation EDF: 5ø90+ 2ø63+ ø110

Reseaux divers:
- Alimentation AEP: ø25 Pehd
- Alimentation EDF: 5ø90+ 2ø63+ ø110
- Pont à bascule: ø90
- Prise: ø90
- Bouche d'arrosage (lagune): ø25 Pehd
- Silo edf: 2ø90
- Silo aep: 2ø25 pehd
- Alimentation reserve incendie: ø25 Pehd

Reseaux divers:
- Pont à bascule: ø90
- Prise: ø90
- Bouche d'arrosage: ø25 Pehd

Regard 40X40 pour pont à bascule
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Reseaux divers:
- Prise: ø90
- Bouche d'arrosage: ø25 Pehd

Bouche d'arrosage

Remonter pour prise

L3T

Reagrd 1X1m
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Reseaux divers:
- Silo edf: 2ø90
- Silo aep: 2ø25 pehd

regard 40X40

Bouche d'arrosage

Reseaux divers:
- Silo edf: 2ø90
- Silo aep: ø25 pehd

regard 40X40

Bouche d'arrosage
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Reseaux divers:
- pompage puit AEP: ø25 Pehd
- Pompage puit EDF: ø90

BT BT BT

BT

Reseaux divers:
- Séparateur hydro : ø90
- Eclairage public: ø90

Reseaux divers:
- Eclairage public: ø90
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Bordures

Bordures

regard 40X40

regard 40X40

Reseaux divers:
- Portail : ø90
- GAZ par hitachi

Reseaux divers:
- Portail :2ø90
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Assainissement poser par Hitachi
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Canne d'aspiration

Reseaux divers:
- Séparateur hydro : ø90
- Eclairage public: ø90
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EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection
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EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

EDF poste injection

Reseaux divers:
- Alimentation du poste d'injection

2 regards pour vannes
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Reseaux divers:
- Portail : ø90

TEL
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Tranchée pour hitachi

Reseaux divers:
- Portail : ø90
- GAZ par hitachi
- En attente: LST 60 pour fibre

Tranchée+ DN150 pour hitachi

Tranchée+ DN150 pour hitachi

Drain routier ø100Regard 30X30

Drain routier ø100

Regard 30X30

Drain routier ø100

Drain routier ø100

Raccordement sur le ø250

Drain routier ø100
Drain routier ø100

Drain routier ø100

Drain routier ø100

Regard 30X30

Regard 30X30

Raccordement sur le ø250

Regard 30X30
Drain chaussette ø100

Tél :

MAIL :

Echelle : Date : Etabli par :

Indice Date Objet
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AGENCE DE L'AISNE

2 RUE GUSTAVE EIFFEL

02430 GAUCHY

03.23.68.26.69

stquentin@colas-ne.com

Methanisation

Plan d'éxé: Reseaux EP-EU et divers

1/200 02/04/2019 LD/PC

A 21/01 creation
B 23/01 Assainissement
C 21/02 voirie+ assainissement+reseaux divers
D 27/02 voirie+reseaux divers
E 02/04 Reseaux divers et drain

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Chemin de st Quentin à Itancourt

Neuville St Amand

SARL Agri-Aisnergie
2 rue du Mesnil Saint Laurent

02100 Neuville St Amand

Légende

Brcht 50x50
EP drain

Grille 70x70
EU

Grille 70x70
Separateur Hydrocarbure
Avaloir
Regard à visite EP
Reseaux EP

Reseaux EDF

Reseaux AEP

Reseaux pour Hitachi

Reseaux Fibre

Tranchée par colas pour Hitachi

Regard 30X30

Boite de tirage

Drain routier ou chaussette

AEP AEP AEP AEP

TEL


