
Composant Définition du composant Type de contrôle Définition du contrôle Type de maintenance Périodicité Réalisation par

BioGuard®
Dispositif de protection contre les surpressions / 

dépressions
Visuel

Surveiller le niveau de liquide permettant le bon 

fonctionnement
Contrôle Quotidien Client

Puit à condensats Récupération et évacuation des condensats Visuel

Surveiller le niveau de condensat (inférieur au 

col de cygne), surveiller l'écoulement des 

condensats en continu (col de cygne)

Contrôle Mensuel Client

Torchère Dispositif de destruction du biogaz Visuel Essais de fonctionnement Préventive ou curative Semestriel Client

Biolène® : membrane souple de stockage de 

biogaz
Capteur de présence gaz

Faire le tour des fosses de digestion avec un 

capteur de présence gaz
Contrôle Annuel Prestataire extérieur

Membrane PVC : seconde membrane protégeant 

la Biolène®
Capteur de pression Flux d'air suffisant entre les deux membranes Contrôle Annuel Prestataire extérieur

Conduites de gaz Canalisations de transport du gaz Capteur de présence gaz
Suivre la conduite de gaz avec un capteur de 

présence gaz
Contrôle Annuel Prestataire extérieur

Vannes de gaz Ouverture / fermeture des conduites de gaz Capteur de présence gaz

Inspecter les boulons et les joints avec un 

capteur de présence gaz et vérifier le bon 

fonctionnement des vannes

Contrôle Annuel Prestataire extérieur

Capteur de présence gaz S'assurer de l'absence de fuite de gaz Contrôle Semestriel Prestataire extérieur

Température du biogaz en entrée du 

filtre à charbon

S'assurer que le biogaz est à la bonne 

température pour être filtré
Contrôle Quotidien Client

Concentration H2S / Soufre
Concentration maximale admissible avant 

changement charbon actif
Contrôle Quotidien Client

BioClip® Dispositif de fixation de la Biolène® Capteur de présence gaz Vérifier le bon état du système de fixation Contrôle Annuel Prestataire extérieur

Etalonnage Etalonnage ou remplacement Préventive Annuel Prestataire extérieur

Visuel Contrôle de l'écran de l'analyseur Contrôle Hebdomadaire Client

Capteur de présence de gaz Détection des fuites de gaz Etalonnage ou remplacement Etalonnage ou remplacement Préventive ou curative Annuel Prestataire extérieur

Capteur de pression Vérification de la pression de travail Contrôle Quotidien Client

Température du biogaz en entrée du 

compresseur

S'assurer que le biogaz est à la bonne 

température pour être compressé
Contrôle Quotidien Client

Visuel / Auditif
Vérifier l'absence de fuite de gaz / d'huile et de 

bruit anormal
Contrôle Hebdomadaire Client

Poste d'injection Injection de biométhane sur le réseau Débimètre
Vérifier le débit de biométhane au poste 

d'injection
Contrôle Quotidien Client

Température de l'eau glycolée en 

entrée et sortie du refroidisseur
Vérifier le bon fonctionnement du refroidisseur Contrôle Quotidien Client

Capteur de pression circuit de 

refroidissement
Vérification de la pression de travail Contrôle Quotidien Client

Visuel / Auditif Vérifier l'absence de fuite et de bruit anormal Contrôle Hebdomadaire Client

Arrêt d'urgence Bouton d'arrêt d'urgence de l'installation Visuel Surveiller la position de l'arrêt d'urgence Contrôle Hebdomadaire Client

Ventilation local technique Ventilation local technique Visuel / Auditif
Vérfication de la bonne ventilation du local et 

d'absence de bruit anormal
Contrôle Hebdomadaire Client

Aérotherme Refroidisseur local technique Visuel / Auditif
Contrôle du bruit de fonctionnement / propreté 

des ailettes de refroidissement
Contrôle Mensuel Client

Visuel / Auditif
Vérfication d'absence de bruit anormal et du 

fonctionnement de chaque agitateur
Contrôle Quotidien Client

Consommation électrique Vérification de l'usure des agitateurs Préventive ou curative Annuel Prestataire extérieur

Visuel / Auditif
Vérification d'absence de fuite et de bruit 

anormal
Contrôle Quotidien Client

Modification ou remplacement
Vérification du fonctionnement des rotors / 

stators
Préventive ou curative Annuel Prestataire extérieur

Paddelgigant® Agitateur à pales des fosses de digestion

Pompe de transfert
Pompe de transfert des matières liquides / 

digestats

Extox Analyseur de biogaz

Refroidisseur Circuit d'eau froide

Compresseur Adicomp Compression du biogaz

Planning des contrôles de sécurité - unité de méthanisation épuration

Filtre à charbon actif Filtration du gaz

Double-membrane


